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索具和吊装准则 

 
1.0 目的、范围和权限： 

 
为 nyb 风扇和鼓风机的索具和吊装提供指导。 

 
2.0 定义： 
 

DOE 是美国能源部 
 

3.0 一般要求：  
  

所有从 nyb 产品提举的装配工应根据当地准则接受过适当培训，拥有相关经验和

认证。 
  
 
4.0 程序： 
 

nyb 建议所有 nyb 设备使用如图 A 所示的吊杆和横梁进行装配，以防止损坏风扇。 
 
所有起重和吊装材料应确认符合地区要求和认证。所附的美国 DOE-STD-1090-
2007 就是这种标准的一个例子。 
 

 
4.0 记录和参考：  
 

美国 DOE-STD-1090-2007 - 钢丝绳和吊索 
 

 
5.0 修订历史： 

 
  A： 首次发布 
 
  

安装、维护、操作

说明 
IM-510 

 

请访问我们的网址：http://www.nyb.com  
电话：(800)208-7918  电子邮件：nyb@nyb.com 

http://www.nyb.com/
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图 A：使用吊杆和横梁。 
 
 
 

 
 
 
 

标准 
2 点式升降机 

定制 
3 点式升降机 

定制 
4 点式升降机 


